
 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 
PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 054/2010 

COMUNICADO 1 

 

Damos conhecimento público ao pedido de esclarecimento de pretensa empresa licitante, 

cujo teor segue abaixo: 

 

“Favor informar se os produtos constantes dos lotes 1,2 e 3 – têm, necessariamente de ser da 

marca Systimax, (como se encontra no Edital) que, por tratar-se de produto importado, não tem 

 disponibilidade de todas as cores para pronta entrega. 

A pergunta é: - PODEMOS OFERECER PRODUTO SIMILAR DE FABRICAÇÃO NACIONAL?” 

(sic) 

Temos a esclarecer que: 

Tendo sido consultada a Gerência de Tecnologia da Informação do COREN SP, fomos informados 

do que segue: 

O modelo e as marcas foram citadas no edital devido ao fato desse cabeamento estar implantado 

em toda infra-estrutura de rede do prédio do COREN SP. O prédio já foi adquirido com patch 

panels avaya interligados por cabos espelho systmax. Todo o cabeamento intra racks do 

datacenter é feito com cabeamento systmax, o cabeamento subterrâneo dos andares que já foi 

adquirido como  prédio segue essa padronização. 

  

E todos os cabos, principalmente aqueles que interligam servidores a racks e switchs também são 

desse mesmo modelo e marca. 

  

Um modelo de marca diferente pode ser aceito, cabendo ao licitante interessado comprovar sua 

similaridade com o cabo systimax. 

 

A comprovação da similaridade poderá ser feita através de catálogo do produto ou carta do 

fabricante, que deverá(ão) ser entregue(s) junto com a proposta comercial. 

 

As características que serão observadas na aferição da similaridade são: 

  

- Cabo categoria ANSI/TIA 6 (cat 6); 

  

- Homologação e certificação pela ANATEL; 



 
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO 

 
  

- Plugues de rede RJ45 com contatos banhados a ouro; 

  

- Cabeamento tipo U/UTP (também será aceito cabo tipo F/UTP); 

  

- Durabilidade do plugue (vida útil de inserção) em pontos de rede de no mínimo 740 vezes; 

  

- Força de retenção do plugue mínima de 133N ou 30 lbf; 

  

- Padrão de ligação dos fios T568B. 

  

São Paulo, 12 de julho de 2010. 
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